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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Pori Energia Oy:n Tiilimäen kaukoläm-
pölaitoksen höyrykattiloiden PI-kaavioiden tilanne ja ajanmukaistaa ne sekä luoda di-
gitaaliset CAD-kuvat, jotta kuvien muokkaus olisi jatkossa helpompaa. Tarkoituksena 
oli luoda myös yhtenäinen positiojärjestelmä, jotta laitoksen toimintavarmuutta saa-
daan parannettua ja jatkossa laitoksella tehtävät erotukset ja suoritettavat huoltotyöt 
helpottuvat ja työturvallisuutta parannetaan.  
 
Työn alussa kerrotaan yleisesti Pori Energiasta yrityksenä ja sen liiketoiminnasta. 
Työssä esitellään myös Tiilimäen lämpökeskus. Teoriaosuudessa käydään läpi PI-
kaavioita koskevia standardeja ja niiden merkitystä. Tässä työssä käsitellään myös 
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The purpose of this thesis was to find out and update the PI charts of the Pori Energy 
Tiilimäki power plant steam boilers and to create digital CAD images in order to make 
the editing of the images easier in the future. The aim was also to create unified posi-
tioning system to improve the operational certainty of the plant and in the future, the 
separation and maintenance work become more easier and work safety improves. 
 
At the beginning of the work Pori Energia company and its business are introduced.  
The work presents Tiilimäki`s power plant too. In the theoretical part the PI standards 
and their importance are discussed. This work also deals with the production of steam 
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Tämän opinnäytetyn aiheena on selvittää Pori Energia Oy:n Tiilimäen kaukolämpölai-
toksessa olevien höyrykattiloiden PI-kaavion tilanne ja päivittää se ajantasaiseksi. Toi-
meksianto lähti yrityksen tarpeesta saada käyttöönsä ajantasaiset PI-kaaviot Tiilimäen 
höyrykeskuksesta. Höyrykeskuksen kattilat ovat jatkuvalla käytöllä ja niiden toimin-
tavarmuus on pystyttävä varmistamaan myös vikatilanteissa. Ajantasainen PI-kaavio 
helpottaa vikatilanteiden selvittämistä ja näin osaltaan parantaa laitoksen toimintavar-
muutta. 
 
Työn tarkoituksena oli luoda uusi digitaalisessa muodossa oleva PI-kaavio. Se on olen-
nainen työkalu laitoksella tapahtuviin erotuksiin ja huoltotöihin. Myös kunnossapito-
järjestelmän sulava hyödyntäminen edellyttää laitteiden yksilöintiä ja helppoa tunnis-
tettavuutta. Tästä syystä laitteet ja putkilinjat nimetään yksilöllisellä AKZ-tunnisteella. 
PI-kaavion piirtämisessä noudatetaan SFS 4286 -standardin mukaisia piirrosmerkkejä 



















2 PORI ENERGIA 
2.1 Pori Energia konserni 
Pori Energia konserniin kuuluvat Pori Energia Oy, Pori Energia Sähköverkot ja STEP 
(Suomen teollisuuden energiapalvelut). Pori Energia tuottaa energiapalveluita ja ener-
giantuotantoa yli 240 osaavan ja ammattitaitoisen henkilön voimalla. Yritys on perus-
tettu vuonna 2006 ja sen omistaa Porin kaupunki. Yrityksen liikevaihto vuonna 2016 
oli taulukon 1 mukaan 148,3 miljoonaa euroa.  
 
Taulukko 1. Pori Energian tunnuslukuja vuonna 2015 ja 2016 (Pori Energia konser-
nin vuosikatsaus 2016) 
 
Toiminnan tunnusluvut 1-12/2016 1-12/2015 
Pori Energia konserni   
Liikevaihto (M€) 148,3 162,0 
Tulos (M€) 6,7 3,9 
Investoinnit (M€) 21,9 18,3 
Sijoitetun pääoman tuotto-% 6 5,1 
Omavaraisuusaste 23,7 20,9 
Henkilöstö 227 240 
 
 
Pori Energian Oy:n liiketoiminta-alueisiin kuuluvat energian tuotanto, lämmitys ja 
jäähdytys, erillistuotanto, sähkönmyynti ja tekniset palvelut. Energian tuotanto, sekä 
lämpö- ja jäähdytysliiketoiminta hallitsee voimalaitoskapasiteettia niin, että se tuottaa 
sähköä, kaukolämpöä, paineilmaa, sekä höyryä, prosessivettä ja lämpöä Porin teolli-
suuden ja asiakkaiden käyttöön.  
 
Sähköä, kaukolämpöä, prosessihöyryä ja paineilmaa tuotetaan yhteistuotantona Aitta-
luodon, Harjavallan ja Kaanaan voimalaitoksilla ja lämpökeskuksilla. Energiantuo-
tanto vastaa kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen jakelusta ja markkinoinnista asiak-
kailleen. Energiantuotanto vastaa myös tarvittavasta kaukolämmön huippu- ja vara-
tuotannosta tarvittaessa. Pori Energia Oy tuottaa pääasiassa kaukolämpöä ja kauko-
jäähdytystä Porin keskusta alueelle, mutta hallinnoi myös Porin Reposaaren, Noor-
markun, Kristiinankaupungin ja Harjavallan aluelämpöverkkoja. 
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Pori Energia Oy:n tekniset palvelut -liiketoimintayksikkö toimittaa Pori Energia kon-
sernin ja STEP:in lisäksi Porin kaupungille, kunnille, teollisuudelle, tuulivoimayhti-
öille ja muille verkon haltijoille. Tekniset palvelut ovat muun muassa voimalaitosten 
käynnissä pitopalvelut, sähköverkon käyttöpalvelut ja tuulivoimapalvelut. Hallinto 
vastaa rahoituksesta, riskien hallinnasta, johtamisesta, toiminnan kehittämisestä ja val-
vonnasta sekä toimintajärjestelmistä. 
 
Pori Energia Sähköverkot Oy perustettiin vuonna 2006 ja sen vastuualueena on säh-
köverkkoliiketoiminta. Pori Energia Sähköverkot Oy on 100-prosenttisesti Pori Ener-
gia Oy:n omistama tytäryhtiö. Yhtiö vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta yli 50 000 
käyttäjälle sekä verkon hallinnasta ja sähköverkkojen rakentamisesta alueellaan. (Pori 






















2.2 Tiilimäen lämpölaitos 
Tiilimäen lämpölaitos (kuva 2) sijaitsee Porin kaupungissa Tiilimäen kaupunginosassa 
lähellä Satakunnan keskussairaalaa. Tiilimäen lämpölaitoksella on kaksi kaukolämpö 
kattilaa, kaksi höyrykattilaa ja kaukojäähdytyskeskus. Tällä hetkellä (2017) kauko-




Kuva 2. Tiilimäen lämpökeskus (Nyqvist K. Käyttö-organisaation kaukolämpökoulu-
tus 2016) 
 
Kaukolämpökattila 1 on Witermon vuonna 1975 toimittama öljykattila ja sen teho on 
35 MW. Kattila 1:n mitoituslämpötila on 203 °C ja -paine 15,7 bar.  Kaukolämpökat-
tila 2 on vuonna 1978 käyttöön otettu öljykattila teholtaan 40 MW. Sen mitoitusläm-
pötila on 180 °C ja -paine 16 bar. Alun perin kattilat olivat höyrykattiloina, mutta ne 
on myöhemmin muutettu vesikiertokattiloiksi. Tiilimäen lämpökeskuksen kaksi kau-





Tiilimäen höyrykeskus muodostuu kahdesta höyrykattilasta. Tiilimäen höyrykeskus 
on otettu käyttöön vuonna 1987. Höyrykattila 1 on öljykäyttöinen höyrykattila tehol-
taan 1,3 MW ja kattila 2 sähkötoiminen höyrykattila teholtaan 1,14 MW. Höyrykatti-
loilla tehdään 6 bar paineista höyryä Satakunnan keskussairaalalle, jossa sitä muun 
muassa käytetään leikkausinstrumenttien sterilointiin. 
 
Tiilimäen lämpökeskuksen yhteydessä oleva kaukojäähdytyskeskus on otettu käyttöön 
vuonna 2014. Sen teho oli 1 MW. Kesällä 2016 kaukojäähdytyskeskusta laajennettiin 
ja sen teho nousi. Vuonna 2017 se on kokonaisteholtaan 3 MW.  
2.2.1 Öljyhöyrykattila 
Höyrykattila 1 kuvassa 3 on öljykäyttöinen tuliputkikattila ja se on mitoitusteholtaan 
1,3 MW. Kattilaa ajetaan nykyään (2017) kuitenkin noin 1,2 megawatin teholla. Se on 
rakennettu vuonna 1987 ja sen korkein sallittu käyttölämpötila on 191 °C ja käyttö-
paine 12 bar. Höyryä kattila tuottaa 1,5 tonnia tunnissa. Kattila on varustettu Oilonin 





Kuva 3. Öljykäyttöinen höyrykattila (Peltomaa, T 2017) 
2.2.2 Sähköhöyrykattila 
Tiilimäellä oleva kattila 2 (kuva 4) on sähköllä toimiva höyrykattila. Sen teho on 1,14 
MW, mitoituslämpötila on 195 °C ja mitoituspaine on 12 bar. Höyry tuotetaan sähkö-
kattilassa olevilla lämpövastuksilla, joita lämmitetään johtamalla niihin sähköä. Kat-






Kuva 4. Sähkötoiminen höyrykattila (Peltomaa, T. 2017) 
3 HÖYRYN TUOTANTO 
3.1 Höyrykattilan toimintaperiaate 
Höyrykattila voidaan mieltää pitkäksi putkeksi, jonka toiseen päähän syötetään vettä 
ja toisesta päästä vesi tulee höyrynä ulos. Kattilaan syötetty vesi lämmitetään höyrys-
tymislämpötilaan ja tämän jälkeen vesi höyrystyy painetta vastaavassa höyrystymis-
lämpötilassa. Vesihöyryä voidaan edelleen lämmittää höyrystymislämpötilaa korke-
ampaan lämpötilaan eli tulistaa.  
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Veden muuttaminen höyryksi kuluttaa energiaa, joka tuotetaan esimerkiksi polttamalla 
kattilassa fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, maakaasua tai hiiltä. Kattilaan syötetään 
polttoainetta ja palamisilmaa tarvittava määrä. Syötettävä polttoaine reagoi hapen 
kanssa, jolloin polttoaineeseen sitoutunut energia voidaan hyödyntää palamisessa syn-
tyvänä lämpöenergiana.  
 
Palamisessa syntyvä lämpöenergia otetaan talteen savukaasuista mahdollisimman te-
hokkaasti erilaisten lämmönsiirtimien avulla. Tällaisia lämmönsiirtimiä ovat muun 
muassa vedenesilämmitin ja palamisilman esilämmitin. Kattilan tehosta ja koosta riip-
puen savukaasut voidaan puhdistaa tai johtaa suoraan savupiippuun ja sieltä ympäris-
töön. (Huhtinen, Kettunen, Nurminen & Pakkanen 2004, 7) 
3.2 Höyrykattilat 
Höyrykattilat voidaan jakaa kuvan 5. mukaisesti karkealla jaottelulla.  
 
 
Kuva 5. Kattiloiden vesihöyrypiirin rakenteet (Huhtinen, Kettunen, Nurminen & Pak-
kanen 2004, 111) 
 
Suurvesitilakattiloissa savukaasut kulkevat ensin tulitorvessa ja sen jälkeen seuraa-
vissa tuliputkissa ja vesi höyrystyy niiden ulkopuolella. Suurvesitilakattilan rakenne 
sopii paremmin pienille paineille. Tämän vuoksi niitä käytetään lähinnä teollisuudessa 
matalapaineisen prosessihöyryn tuotantoon. Vesiputkikattiloissa vesi höyrystyy put-
kissa. Vesiputkikattilarakenne sopii paremmin korkeille paineille ja tämän vuoksi 
isommat voimalaitoskattilat ovat vesiputkikattiloita. (Huhtinen, Kettunen, Nurminen 




Isommat voimalaitoskattilat eli vesiputkikattilat jaetaan luonnonkierto-, pakkokierto-  
ja läpivirtauskattiloihin kuvan 5 mukaisella jaottelulla. Tyypillisiä voimalaitosten höy-
rykattiloissa käytettyjä höyrynpaineita ovat 150-220 bar ja lämpötilat 450-550 °C. 
(Huhtinen, Kettunen, Nurminen & Pakkanen 2004, 7) 
 
Luonnonkiertokattila on vesiputkikattila, jossa vesihöyry kiertää vapaasti putkissa. 
Pakkokiertokattilassa vesi kiertää höyrystinpiirin putkissa pumpun avulla. Pakkokierto 
ja luonnonvirtauskattiloiden höyrystin piiri muodostuu syöttövesipumpusta, syöttöve-
den esilämmittimestä, lieriöstä, tulipesästä, höyrystimestä ja tulistimesta. Ainoa ero 
luonnonvirtaus ja pakkokiertokattiloilla on, että pakkokiertokattilassa vesi pumpataan 
lieriöstä pumpun avulla tulipesän alaosassa olevaan höyrystimeen. 
 
Läpivirtauskattilat poikkeavat luonnonkiertokattiloista siten, että niissä ole lieriötä, 
jolla kattilassa muodostunut höyry erotettaisiin vedestä. Niissä ei myöskään ole höy-
rystimen ja lieriön välistä kiertoa. Näitä kattilatyyppejä kutsutaan Benson-, Sulzer- tai 
Ramsinkattiloiksi. (Huhtinen, Kettunen, Nurminen & Pakkanen 2004, 120) 
3.3 Höyrykattila prosessi 
 
Kuva 6. Tyypillinen höyryprosessin kytkentäkaavio (Huhtinen, Korhonen, Pimiä & 




Tyypillisessä höyrykiertoprosessissa, joka esitetään kuvassa 6, höyry tuotetaan kuu-
mentamalla vettä kattilassa kiehumispisteeseensä. Koko prosessi lähtee liikkeelle lisä-
veden valmistuksesta. Lisävettä valmistetaan johtamalla raakavettä esimerkiksi veden-
pehmentimen läpi syöttövesisäiliöön. Säiliön pinnan korkeutta seurataan pintavah-
dilla, joka ohjaa lisävesilinjan säätöventtiiliä. 
 
Syöttövesisäiliöstä vesi pumpataan kattilaan syöttövesipumpun avulla. Yleensä syöt-
tövesipumppuja on kaksi kappaletta siltä varalta että, toinen menee vikatilaan. Katti-
laan syötettävää syöttövettä voidaan esilämmittää savukaasujen avulla. Esilämmitys 
tapahtuu lämmönsiirtimellä, jossa savukaasuista siirretään lämpöä syöttöveteen. Tällä 
toimenpiteellä saadaan parannettua kattilan kokonaishyötysuhdetta. 
 
Kattilassa vesi höyrystetään lämmön avulla ja syntynyt vesihöyry johdetaan höyryver-
kostoon. Höyryä käytetään tyypillisesti erilaisiin lämmityskohteisiin kuten syöttöve-
sisäiliön lämmitykseen ja raskasöljyn esilämmitykseen. Höyryn tarvetta kuvastaa höy-
ryverkostossa oleva paine. Paineen laskiessa höyryä kulutetaan enemmän, kuin mitä 
tuotetaan ja paineen taas noustessa sitä tuotetaan enemmän kuin käytetään. Höyryver-
koston paineen avulla voidaan ohjata kattilan polttimen toimintaa ja höyryntuotantoa.  
 
Lisäveden mukana kattilaan kulkeutuu epäpuhtauksia. Nämä epäpuhtaudet eivät höy-
rysty kattilassa, vaan konsentroituvat kattilassa olevaan veteen. Epäpuhtauksia voi-
daan poistaa kattilavedestä ”ulospuhaltamalla” eli poistamalla vettä kattilasta määrä-
ajoin tai jatkuvasti. Ulospuhallettava vesi poistetaan putkea pitkin ulospuhallussäili-
öön. (Huhtinen, Korhonen, Pimiä & Urpalainen 2008, 44) 
 
Höyry palaa kiertoprosessiin lauhteena eli veden ja höyryn sekoituksena. Palaava 
lauhde kulkee lauhdesäiliöön tai suoraan syöttövesisäiliöön höyryprosessin koosta 
riippuen. Mikäli palaavaa lauhdetta on runsaasti, kerätään se lauhdesäiliöön. Sieltä osa 
lauhteesta johdetaan syöttövesisäiliön lämmitykseen. Mikäli palaava lauhde johdetaan 




Suurvesikattilat, josta esimerkki kuvassa 7, ovat yleensä öljy- tai kaasulämmitteisiä. 
Itse polttoaineen palaminen tapahtuu tulitorvessa. Sen jälkeen on usein kääntökammio, 
josta savukaasut jatkavat matkaansa tuliputkiin. Kolmivetoisessa kattilassa savukaasut 
johdetaan kääntökammion kautta vielä uudelleen tuliputkiin ja sieltä savupiippuun. 
Tulitorven ja tuliputkien ulkopuolinen pinta on veden peitossa. Seinämän läpi tuleva 
lämpö höyrystää vettä, joka siirtyy kattilan vesitilan yläpuoliseen höyrytilaan ja sieltä 
edelleen käyttöön. Kattilan hyötysuhteen parantamiseksi voidaan höyrykattilan savu-
kanavaan sijoittaa syöttöveden esilämmitin. Suurvesikattiloita ei käytetä yleensä yli 
20 bar paineissa ja kattiloiden teho on alle 12 MW. (Huhtinen, Kettunen, Nurminen & 
Pakkanen 2004, 112) 
 
 
Kuva 7. Suurvesitilakattilan leikkauskuva (Huhtinen, Kettunen, Nurminen & Pakka-






4.1 Standardit yleisesti 
Standardisointi tarkoittaa yhteisten toimintatapojen laatimista. Standardien avulla hel-
potetaan ja yhdenmukaistetaan toimintatapoja ja luodaan yhtenäinen pohja toimin-
nalle. Standardien avulla voidaan varmistua, että erilaiset järjestelmät ja tuotteen sopi-
vat ja toimivat yhdessä. Standardien avulla määritellään muun muassa ruuvi ja mutte-
rikoot sekä rakentamisessa käytetyt toimintatavat. Standardit ohjaavat myös proses-
sien toimintaa ja ylläpitoa.  
 
Standardit ilmoitetaan erilaisilla kirjainyhdistelmillä kuten SFS, EN ja ISO. Ne ilmoit-
tavat organisaation, jossa kyseinen standardi on vahvistettu. Suomessa vahvistetta-
vissa standardeissa käytetään lyhennettä SFS. Suomessa standardit hyväkyy Suomen 
Standardoimisliitto SFS ry. Eurooppalainen standardoimisjärjestö CEN eli European 
Committee for Standardization käyttää lyhennettä EN varmistamissaan standardeissa 
ja kansainvälinen standardoimisjärjestö ISO eli International Organization for Stan-
dardization lyhennettä ISO. Suomessa ja Euroopassa käytössä oleva standardi ilmoi-
tetaan kirjainyhdistelmällä SFS-EN. Käytettävä kirjainyhdistelmä SFS-ISO ilmoittaa 
standardin olevan voimassa suomessa ja ISO:ssa, mutta CEN ei ole vahvistanut sitä. 
SFS-EN-ISO kirjainyhdistelmä ilmoittaa, että kyseinen standardi on vahvistettu käyt-
töön suomessa, CEN:issä ja ISO:ssa. (Suomen Standardoimisliitto ry:n www-sivut 
2017) 
4.2 PI-Kaaviota koskevat standardit 
PI-Kaavion tekemistä ja muokkaamista koskevat standardit ovat pysyneet samankal-
taisina. Vanhoja suomalaisia standardeja on kuitenkin kumottu ja ne on korvattu uu-
silla kansainvälisillä standardeilla, kuten taulukosta 2 ilmenee. Viimeisin prosessiteol-
lisuuden virtaus -ja PI-kaavion esitystapaa ja merkintöjä koskeva standardi on SFS-
EN ISO 10628-2. Se on kansainvälisesti käytössä ympäri maailmaa. SFS-EN ISO 
10628-2:n pohjalta on tehty suomalainen standardi PSK 3605. Standardi PSK 3605 on 
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tarkoitettu käytettäväksi standardin SFS-EN ISO 10628-2 kanssa ja täydentää sitä. 
(PSK 3605. 2015, 1) 
 
 
Taulukko 2. PI-Kaavion esitystapaa ja merkintöjä koskevat standardimuutokset 
(Peltomaa, T. 2017) 
Vanha standardi Kuvaus Korvaava standardi 
SFS 4285 Prosessikaaviot SFS-EN ISO 10628 
SFS 4286 Prosessikaavioiden piirrosmerkit SFS-EN ISO 10628 
      
SFS-EN ISO 10628-1 Prosessikaaviot. Yleiset ohjeet SFS-EN ISO 10628-2 
 
 
4.3 SFS 4285 ja SFS 4286 
Tiilimäen höyrykeskuksen PI-kaavion tekemisessä noudatettiin SFS 4286- standardia 
Pori Energian pyynnöstä. Standardissa SFS 4285 määritellään PI-kaavion tarkoitus ja 
mitä siinä tulee esittää, sekä laitteiden ja putkitusten esitystavat. (SFS 4285, 1.) SFS 
4286 standardi liittyy standardiin SFS 4285 ja se sisältää yleisimmät virtaus- ja PI-








5.1 PI-kaavio yleisesti 
PI-kaaviossa eli putkitus- ja instrumentointikaaviossa on prosessin yksityiskohtainen 
tietosisältö esitettynä kaaviomuodossa. Putkitus- ja instrumentointikaaviot rajataan eri 
aiheiden mukaan. Näitä ovat muun muassa prosessikaaviot ja laitekaaviot. PI-
kaaviossa ei tyypillisesti esitetä virtausmääriä eikä prosessiolosuhteita. Siinä esitetään 
laitteet ja varolaitteet. (PSK 3603. 2012, 3) 
5.2 PI-kaavion merkitys 
PI-kaavion tarkoitus on antaa kokonaisvaltainen ja selkeä kuva prosessin toiminnan-
nasta. Sen pohjalta tehdään muutossuunnitelmat ja erotukset, kun prosessissa siihen 
tarvetta ilmenee. Siitä voidaan myös helposti yksilöidä haluttuja komponentteja, kuten 
pumppuja ja venttiilejä.  
 
PI-kaavion on tarkoitus olla pohjana laitteiden jatkosuunnittelulle, antaa perustiedot 
instrumentointi, putkilinjoista ja prosessin laitteista. Sen tarkoitus on myös auttaa 
suunnittelu-, kunnossapitotöitä, helpottaa käyttöhenkilöstön perehdytystä sekä olla 
osana prosessin käyttöohjetta. Se palvelee myös tarkastavia viranomaisia ja on käy-
tännön työkalu työturvallisuusmääräysten laatijoille ja prosessin käyttäjille. (PSK 
3603. 2012, 2) 
5.3 PI-kaavioiden päivittäminen 
Tiilimäen höyrykeskuksen PI-kaavioiden luomiseen käytettiin Kymdatan CADS Plan-
ner PI-Standard ohjelmistoa. PI-kaavioita tehtiin sekä CADS PI-Standard 16 -versiolla 
ja uudemmalla CADS PI 17 -versiolla. Ohjelmaan päädyttiin, koska Pori Energialla 
on käytössään kyseinen ohjelmisto ja toiveena oli, että PI-kaavioita olisi myöhemmin 
mahdollisuus muokata. CADS osoittautui yllättävän kevyeksi ja helppokäyttöiseksi. 
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Sen sisältämä laaja valmis laitekuva kirjasto oli positiivinen yllätys. CADS:in symbo-
likirjastosta ei kuitenkaan löydy voimalaitosympäristössä esiintyviä symbolikuvia ko-
vinkaan kattavasti. Esimerkiksi syöttövesisäiliölle tai kattiloille ei löytynyt standardin 
mukaisia piirrosmerkkejä valmiina. 
 
 
Kuva 9. CADS PI Standard 17 (Peltomaa,T. 2017) 
5.4 CADS Planner PI-Standard 
CADS (kuva 9) on suomalaisen Kymdata Oy kehittämä CAD-piirto-ohjelma. Kym-
data Oy on Kotkalainen CAD-ohjelmistotalo, joka on perustettu vuonna 1979 ja se on 
kehittänyt CADS-ohjelmistoja 30 vuoden ajan.  (Kymdatan www-sivut 2017) 
 
CADS PI on kokonaan suomenkielinen ja sen yleisilme on selkeä. Oikeasta reunasta 
löytyy kattavat symbolikirjastot eri putkitus ja lvi laitteille. CADS:iin voidaan luoda 
myös omia symboleja muistiin. Ohjelmalla voidaan monipuolisesti muokata symbo-
lien kokoja ja ominaisuuksia. Laitteiden positiointi voidaan tehdä myös suoraan ohjel-
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maan. PI Standard ohjelmistossa saa positiot aseteltua haluamallaan tavalla esimerk-
kinä kuvan 9 mukainen merkintätapa. Tätä kyseistä merkintätapaa käytettiin höyry-
keskuksen venttiileiden ja putkilinjojen nimeämiseen ja positiointiin. 
5.5 Positiointi 
Tiilimäen lämpölaitoksen laite ja putkistopositiointiin käytettiin Pori Energialla jo val-
miiksi käytössä olevaa AKZ-positiointijärjestelmää. AKZ-järjestelmän mukaisesti lai-
tepositio muodostuu laitostunnuksesta, putkilinjatunnuksesta ja putkilinjan numeroin-
nista. Position loppuosa muodostaminen riippuu laitteen tyypistä ja käyttötarkoituk-
sesta. Se voi olla esimerkiksi venttiilillä S001. Kirjain S ilmaisee kyseisen laitteen ole-
van venttiili ja numeroyhdistelmä 001 taas kertoo sen olevan säätöventtiili. 
 
 
Kuva 10. AKZ-luettelon mukainen venttiilin positiointitapa (Peltomaa, T. 2017) 
 
Laitteiden positioinnilla saavutetaan monia etuja: Laitteiden tunnistettavuus kentällä 
paranee. Tätä kautta suoritettavat huolto- ja asennustyöt helpottuvat. Myös erilaisissa 
vikatilanteissa vian aiheuttaja prosessissa on helpompi tunnistaa ja yksilöidä. Positoin-
nin avulla myös käyttöhenkilöstön on helpompi hahmottaa ja opetella prosessissa 
esiintyä laitteita ja putkilinjoja. Laitetiedot sisältävän laiteluettelon avulla voidaan hel-
pommin tilata tarvittavia varaosia ja näin helpottaa ostotoimintaa. Myös viranomaiset 
hyötyvät positioinnista erilaisissa tarkastustilanteissa. 
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6 TYÖN SUORITTAMINEN 
6.1 Projektiin tutustuminen 
Ennen varsinaisen projektin alkua tutustuttiin Tiilimäen lämpökeskukseen ja sen ole-
massaolevaan laitteistoon ja rakenteeseen. Laitokseen tutustuttiin käymällä läpi katti-
lat ja tekemällä yleinen katsaus laitoksesta. Laitosvierailun aikana jo selvisi, että lai-
toksella oli aikojen saatossa tehty muutoksia, joiden seurauksena osa olemassa olevista 
putkilinjoista oli joko pois käytöstä tai muuten tarpeettomia. Laitokselle oli myös tehty 
uusia putkilinjoja ja laitteita, joita vanhoissa kaavioissa ei näkynyt. Laitoksen yleis-











6.2 Projektin suunnittelu 
Tiilimäen lämpökeskukseen tutustumisen jälkeen alkoi projektin suunnitteluvaihe. 
Suunnitteluvaiheessa mietittiin, miten olisi järkevää edetä työn etenemisen kannalta. 
Päädyttiin ratkaisuun, jossa aluksi etsitään vanhaa materiaalia ja aineistoa höyrykatti-
lakeskuksesta. Aineistoon tutustutaan kunnolla ja sen pohjalta aletaan kiertää putkilin-
joittain ja laite kerrallaan laitosta läpi. Koko työn lähtökohtana oli jo työn suunnittelu-
vaiheessa, että työn lopputuloksena olisi ajantasaiset ja sähköisessä muodossa olevat 
CAD-kuvat höyrykeskuksesta sekä laitteille ja putkille luotuna positionti-järjestelmä. 
Sen avulla laitoksella jatkossa suoritettavat huoltotyöt ja vikatilanteet olisi helpompi 
selvittää ja ratkaista.  
6.3 Projektin aloittaminen 
Työn tekeminen lähti liikkeelle kartoittamalla kaikki saatavilla oleva materiaali Pori 
Energian Tiilimäen lämpölaitoksen höyrykeskuksesta. Aikaisempia dokumentteja löy-
tyi jonkin verran, mutta niissä oli heti havaittavissa puutteita. Höyrykeskuksesta löytyi 
alkuperäinen PI-kaavio vuodelta 1987. Sen pohjalta päästiin hyvin aloittamaan selvi-
tystyö sen paikkansapitävyydestä ja ajantasaisuudesta. Työn alkuvaiheessa jouduttiin 
käyttämään paljon aikaa alkuperäisen PI-kaavion tutkimiseen, jotta sen prosessikiertoa 
ja laitteistoa olisi helpompi tunnistaa kentältä. Sen kanssa alettiin vertailla höyrykes-
kuksen olemassa olevia laitteita ja näin tunnistettiin kentältä kyseiset komponentit. 
 
Projektin alussa alettiin heti työstää sähköistä kaaviota. Sen piirtämiseen käytettiin 
CADS-ohjelmistoperheen PI-Standard -ohjelmistoa. Vanhan PI-kaavion pohjalta piir-
rettiin uusi kaavio sähköiseen muotoon, jotta sen muokkaaminen olisi mahdollista aina 
kun putkilinjoissa tai laitteissa huomattaisiin eroavaisuuksia. Ensimmäisillä kerroilla, 
kun laitoksen putkilinjoja ja laitteita alettiin kiertää, meni paljon aikaa sen tunnistami-
seen, mikä putki ja laite kyseessä kulloinkin oli. Höyrykeskuksen kattilat, putket ja 
komponentit olivat aluksi vaikeita hahmottaa, mutta muutamien silmäilykertojen ja 
tunnistamisten jälkeen kaavioiden laitteet ja putket oli myös helpompi yhdistää toi-
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siinsa kenttäolosuhteissa. Suurin osa projektin alkuajasta meni itse laitoksen prosessi-
kierron opetteluun ja käytöstä poistettujen ja lisättyjen putkien ja laitteiden löytämi-
seen ja tunnistamiseen.  
6.4 Projektin eteneminen 
Projektin edetessä laitoksen putkitukset saatiin kaavioon ajanmukaisiksi, jonka jälkeen 
alettiin keskittyä itse prosessikierron laitteisiin ja niiden tunnistamiseen. Uuden PI-
kaavion kanssa alettiin kiertää putkilinja kerrallaan läpi prosessia. Sitä mukaan, kun 
laitteita tuli vastaan, lisättiin niitä PI-kaavioon. Haasteita toi mukanaan höyrykeskuk-
sen pimeät ja ahtaat tilat. Tiilimäen lämpökeskus on jaettu siten, että toisella puolella 
rakennusta on kaukolämpölaitteisto ja toisella puolella höyrylaitteisto. Osa höyrypro-
sessin laitteista on kuitenkin sijoitettu kaukolämpöpuolelle, joten osa putkista kulkee 
seinän läpi. Tämä toi myös oman haasteensa putkilinjojen tunnistamiseen.  
6.5 Projektin loppuvaihe 
PI-kaavioiden valmistuttua alettiin keskittyä laiteluettelon luomiseen, sekä laitteiden 
ja putkien positioitiin. Positiointiin käytettiin kuvan 10 mukaista AKZ-
positiointitapaa. Positiointi aloitettiin ensin nimeämällä ja numeroimalla putkilinjat. 
Putkilinjojen alkuosan avulla luotiin venttiileille ja laitteille omat laitetunnistekoodit 
eli positiot. Positiointia tehdessä piti kiinnittää erityistä huomiota AKZ-koodin loppu-
osaan, koska jokaiselle venttiilille ja laitteelle oli oma numerokoodinsa. 
 
Laiteluettelo luotiin liitteen 2 mukaiseen Excel-tiedostopohjaan. Luettelon ensimmäi-
sestä sarakkeesta käy ilmi, mihin höyryprosessin osa-alueeseen putkilinja liittyy. Toi-
sessa sarakkeessa on kerrottu putkilinjan tunnus, jolloin luettelosta on helpompi löytää 
haluttu komponentti, kun sitä vertaillaan PI-kaavion kanssa. Luettelon kolmannessa 
sarakkeessa käy ilmi, mikä laite tai komponentti on kyseessä. Neljännessä sarakkeesta 
on kerrottu laitteen positiontitunnus, joka kertoo laitteen tyypin AKZ-koodiston mu-
kaisesti. Positio on ilmoitettu jokaiselle laitteelle ja komponentille yksilöllisesti PI-
kaavioon. Kun PI-kaavion pohjalta halutaan löytää lisätietoja kyseistä laitteesta, ta-
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pahtuu se positiotunnuksen kautta. Taulukon viidennessä sarakkeessa annettaan lait-
teelle lyhyt toimintakuvaus ja viimeisessä ”muuta” sarakkeessa on laitteiden vanhoja 
laitetunnuksia ja mittareiden lyhenteitä. 
 
Positoinnit sijoitettiin PI-kaavioon standardin SFS 4285 mukaan. Venttiilit positoitiin 
kuvan 12 mukaisella tavalla PI-kaavioon. Positiotunnus yhdistettiin viivalla sitä kos-
kevaan komponenttiin ja viivan yläpuolelle merkittiin annettu AKZ-positio. Mittarit 
ja anturit erotettiin toisistaan merkitsemällä viiva kuvan 10 mukaisella tavalla riippuen 
oliko kyseessä lähettävä vai paikallinen instrumentti.  
 
Valmis PI-kaavio on esitetty liitteessä 1. Siitä on tietoturvasyistä poistettu laitetunnuk-










7.1 Haastavia kohtia 
Valmiista PI-kaaviosta tuli yleisilmeltään selkeä ja helppolukuinen. Laitesijoituttelu 
kaavioon onnistui loogisesti ja prosessi virtoja on helppo seurata siitä. Kaaviosta tulee 
käydä ilmi prosessikierto ja siihen liittyvät laitteet. Näissä vaatimuksissa mielestäni 
työssäni onnistuin hyvin. 
 
Muutamat kohdat PI-kaavion tekemisessä aiheuttivat enemmän selvitystyötä kuin 
muut. Tälläisia kohtia olivat lisäveden ottaminen höyrykiertoon (kuva 13). Vanhan 
kaavion mukaan lisävesi tuli suoraan raakavesilinjasta, mutta todellissuudessa vanhan 




Kuva 13. Lisäveden ottaminen höyrykiertoon (Peltomaa, T. 2017) 
 
 
Toinen haastava kohta löytyi syöttövesisäiliön alapuolella olevasta venttiili- ja 
putkistokokonaisuudesta (kuva 14). Syöttövesisäiliö on sijoitettu toiselle puolelle 
lämpökeskuksen rakennusta, minkä takia monta putkilinjaa tulee seinän läpi 





Kuva 14. SYVE-säiliön alapuolinen venttiilikokonaisuus (Peltomaa, T. 2017) 
 
7.2 Valmis laiteluettelo 
Työssä käytetty AKZ-positiojärjestelmä osoittautui tähän työhön toimivaksi. Sieltä lö-
ytyi kattavasti laitetunnus positiokoodeja höyryprosessissa oleviin laitteisiin ja 
putkilinjoihin. AKZ- positiokoodisto sopii kuitenkin enemmän käyettäväksi isomman 
kokoluokan höyryvoimalaitos-ympäristössä. Yleisilmeltään lopullinen laiteluettelo 
kuvassa 15 on selkeä ja helppolukuinen. Sitä on helppo vertailla PI-kaaviossa esi-
intyviin laitteisiin ja putkilinjoihin. Kokonaisuudessaan valmiiseen laiteluetteloon tuli 









7.3 Mitä tekisin toisin 
Jos nyt pitäisi sanoa mitä tekisin työssäni erilailla niin käyttäisin varmasti enemmän 
aikaa työn tekemisen suunnitteluun ja valmisteluun. Hakisin vielä enemmän teori-
atietoa standardeista ja PI-kaavion piitämisestä.  
 
Työn alussa meni paljon aikaa CADS-ohjelman käytön opetteluun, koska se oli 
minulle aivan outo CAD-ohjelma. Tutustuisin enemmän CADS-ohjelman käyttöön, 
koska työn edetessä löysin aina uusia ominaisuuksia ohjelmasta, joilla olisi voinut 
helpommin tehdä merkintöja PI-kaavioon. Olen tyytyväinen oman työni loppu-

























Tämän opinnäytetyön lopputuloksena saatiin Tiilimäen lämpölaitoksen höyrykeskuk-
sen vesi-höyry -kierrosta ajantasainen PI-kaavio. Sen rinnalle luotiin myös laiteluet-
telo, johon jokaiselle venttiilille, laitteelle ja putkilinjalle annettiin oma yksilöllinen 
AKZ-positiokoodi. PI-kaavio luotiin digitaaliseen muotoon CADS-ohjelmistolla, jotta 
sen päivittäminen ja tarvittaessa muuttaminen jatkossa olisi helpompaa. Kaavion piir-
tämisessä noudatettiin standardin SFS 4286 mukaisia piirrosmerkkejä. 
 
Tulevaisuudessa höyrykeskuksen PI-kaaviota olisi hyvä päivittää aina sitä mukaa, kun 
laitteisiin tai putkilinjoihin tehdään muutoksia. Näin kaaviossa olevat venttiili- ja lai-
tetiedot pysyvät ajantasaisina ja niiden luotettavuus paranee. Näin kaavion paikkansa-
pitävyys voidaan varmistaa. 
 
Lopuksi haluan vielä kiittää Pori Energia Oy:tä mahdollisuudesta tehdä opinnäytetyö 
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